
渾濁度

 (NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)

渾濁度 

(NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

G015 0.07 7.12 < 0.07 0 0 0.08 7.55 0.122

1023 0.06 7.30 < 0.07 0 0 0.09 7.54 0.071

1053 0.08 7.31 < 0.07 0 0 0.09 7.59 < 0.07

2023 0.08 7.42 < 0.07 0 0 0.15 7.61 0.074

2053 0.10 7.59 0.096 0 0 0.17 7.61 0.204

3023 0.07 7.52 < 0.07 0 0 0.09 7.57 < 0.07

3053 0.09 7.52 < 0.07 0 0 0.23 7.62 < 0.07

4023 0.09 7.54 < 0.07 0 0 0.36 7.58 < 0.07

4053 0.10 7.53 < 0.07 0 0 0.17 7.67 < 0.07

5023 0.08 7.53 0.247 0 0 0.06 7.66 0.122

5053 0.07 7.58 < 0.07 0 0 0.16 7.60 0.464

6023 0.09 7.46 < 0.07 0 0 0.46 7.59 0.093

6053 0.08 7.48 < 0.07 0 0 0.48 7.59 0.100

7013 0.08 7.54 0.106 0 0 0.37 7.51 < 0.07

G044 0.05 7.28 0.279 0 0 0.07 7.65 0.192

1009 0.06 7.62 < 0.07 0 0 0.07 7.64 0.239

1036 0.08 7.47 0.154 0 0 0.07 7.64 0.226

2009 0.06 7.52 < 0.07 0 0 0.05 7.67 0.198

2036 0.09 7.45 0.107 0 0 0.05 7.80 0.311

3009 0.06 7.53 0.089 0 0 0.07 7.64 0.161

3036 0.10 7.45 0.073 0 0 0.06 7.57 0.210

4009 0.06 7.39 0.163 0 0 0.14 7.58 0.420

4036 0.08 7.44 0.126 0 0 0.05 7.65 0.440

5009 0.07 7.36 0.364 0 0 0.08 7.48 0.423

5036 0.07 7.54 0.144 0 0 0.05 7.67 0.271

6009 0.09 7.57 0.152 0 0 0.06 7.61 0.238

6036 0.11 7.80 0.082 0 0 0.08 7.77 0.162

7017 0.13 8.39 4.031 0 0 0.04 8.08 0.630

7022 0.15 7.54 1.676 0 0 0.03 7.57 1.064

G022 0.09 7.61 0.241 0 0 0.07 7.52 0.224

1019 0.06 7.81 0.253 0 0 0.05 7.70 0.247

1046 0.08 7.72 0.106 0 0 0.14 7.77 0.408

2019 0.06 7.70 0.273 0 0 0.07 7.72 0.204

2046 0.07 7.72 0.247 0 0 0.07 7.69 0.214

3019 0.08 7.59 0.090 0 0 0.12 7.73 0.101

3046 0.07 7.77 0.197 0 0 0.11 7.79 1.027

4019 0.07 7.72 0.093 0 0 0.07 7.70 0.096

4046 0.07 7.63 0.431 0 0 0.06 7.78 0.249

5019 0.09 7.58 0.134 0 0 0.06 7.65 0.205

5046 0.11 7.53 0.253 0 0 0.08 7.69 0.225

6019 0.08 7.51 0.210 0 0 0.08 7.62 0.351

6046 0.07 7.56 0.377 0 0 0.13 7.68 0.599

7019 0.08 7.29 0.504 0 0 0.08 7.66 0.675

W32 03/04/2023

W33

W34 17/04/2023

11 & 17/04/2023

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引
渾濁度: ≤ 0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤ 0.01mg/L (10µg/L); 大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

飲水機水質測試結果

地點/ 大樓 位置 採樣日期

結果

冷水 熱水



需氧菌落計數 

(cfu/ml) 

大腸菌群 

(cfu/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(cfu/100ml) 

馬萬祺羅柏心書院 和

張崑崙書院 (散裝食用冰)
17/04/2023 0 0 0

OK便利店 (S24) (散裝食用冰) 0 0 0

F&B (散裝食用冰) 100 50 0

R&B 巡茶 (散裝食用冰) 7 0 0

筷子 (散裝食用冰) 40 0 0

哈根達斯 (散裝食用冰) 0 0 0

必勝客 (散裝食用冰) 2 0 0

冰粒水質測試結果 

位置 採樣日期

結果

參考標準: 澳門特別行政區政府市政署食品安全廳即食食品微生物含量指引
包裝食用冰: 需氧菌落計數: <500 cfu/ml; 大腸菌群: 0 cfu/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 0 cfu/100ml                           

散裝食用冰: 需氧菌落計數: <1,000 cfu/ml; 大腸菌群: <100 cfu/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 0 cfu/100ml

24/04/2023




