
渾濁度

 (NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)

渾濁度 

(NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

1001 0.05 7.39 < 0.07 0 0 0.06 7.50 < 0.07

2001 0.05 7.48 < 0.07 0 0 0.04 7.68 0.136

3001 0.08 7.49 < 0.07 0 0 0.09 7.73 0.072

4001 0.06 7.51 < 0.07 0 0 0.06 7.74 < 0.07

5001 0.09 7.45 < 0.07 0 0 0.14 7.54 < 0.07

6001 0.10 7.39 < 0.07 0 0 0.11 7.59 0.109

7001 0.11 7.46 < 0.07 0 0 0.13 7.45 < 0.07

8001 0.09 7.41 < 0.07 0 0 0.09 7.61 < 0.07

9001 0.08 7.50 < 0.07 0 0 0.11 7.67 < 0.07

1001 0.09 7.34 0.136 0 0 0.08 7.63 0.241

2001 0.06 7.44 0.156 0 0 0.06 7.67 0.152

3001 0.10 7.48 0.105 0 0 0.14 7.67 0.187

4001 0.20 7.42 0.147 0 0 0.19 7.70 0.219

5001 0.15 7.48 0.101 0 0 0.18 7.66 0.185

6001 0.10 7.48 0.097 0 0 0.11 7.66 0.137

7001 0.10 7.52 0.217 0 0 0.06 7.96 0.094

8001 0.07 7.51 0.175 0 0 0.10 7.68 0.232

9001 0.09 7.48 0.224 0 0 0.07 7.93 0.186

G036 0.09 7.49 0.197 0 0 0.08 7.36 0.522

1019 0.08 7.52 0.222 0 0 0.09 7.62 0.437

1038 0.08 7.48 0.720 0 0 0.10 7.73 0.235

2022 0.08 7.45 0.261 0 0 0.09 7.66 0.202

2041 0.08 7.55 0.106 0 0 0.10 7.77 0.237

3022 0.08 7.60 0.158 0 0 0.09 7.79 0.596

3041 0.10 7.48 0.488 0 0 0.10 7.62 0.465

4022 0.10 7.44 0.215 0 0 0.09 7.67 0.188

4041 0.09 7.52 0.261 0 0 0.10 7.66 0.212

5022 0.10 7.48 0.164 0 0 0.09 7.59 0.244

5036 0.10 7.29 0.182 0 0 0.09 7.72 1.551

6018 0.10 7.36 0.442 0 0 0.08 7.68 0.641

6032 0.09 7.40 0.427 0 0 0.09 7.57 0.429

7003 0.10 7.26 0.351 0 0 0.08 7.36 0.619

W11 20/11/2023

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引
渾濁度: ≤ 0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤ 0.01mg/L (10µg/L); 大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

飲水機水質測試結果

地點/ 大樓 位置 採樣日期

結果

冷水 熱水

S4 06/11/2023

S2

30/10/2023, 

06/11/2023 & 

13/11/2023



渾濁度

 (NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml)

渾濁度 

(NTU)

酸鹼值  微量金屬鉛

 (μg/L)

C1-1040 0.08 7.23 0.307 0 0 0.06 7.54 0.410

C1-2040 0.11 7.37 0.160 0 0 0.08 7.54 0.227

C1-3040 0.06 7.30 0.072 0 0 0.06 7.65 0.132

C1-4040 0.07 7.43 < 0.07 0 0 0.06 7.69 0.180

C1-5040 0.05 7.34 0.230 0 0 0.05 7.51 0.391

C1-6040 0.07 7.26 0.190 0 0 0.08 7.66 0.609

C1-7040 0.07 7.48 0.151 0 0 0.05 7.59 0.258

C1-8040 0.08 7.40 0.101 0 0 0.07 7.67 0.192

C1-9012 0.06 7.41 0.312 0 0 0.06 7.63 0.344

C2-1009 0.07 7.39 0.089 0 0 0.06 7.63 0.172

C2-2009 0.06 7.47 0.080 0 0 0.05 7.70 0.155

C2-3009 0.06 7.51 0.112 0 0 0.11 7.65 0.208

C2-4009 0.08 7.32 0.084 0 0 0.09 8.05 0.172

C2-5009 0.06 7.47 0.086 0 0 0.05 7.70 0.218

C2-6009 0.06 7.45 0.102 0 0 0.05 7.75 0.407

C2-7009 0.06 7.44 0.070 0 0 0.11 7.64 0.112

C2-8009 0.06 7.46 0.118 0 0 0.06 7.62 0.161

C3-1052 0.05 7.45 0.146 0 0 0.05 7.69 0.264

C3-2060 0.05 7.49 0.100 0 0 0.05 7.67 0.191

C3-3060 0.08 7.35 0.177 0 0 0.05 7.67 0.244

C3-4060 0.06 7.54 0.089 0 0 0.05 7.63 0.186

C3-5060 0.07 7.46 0.114 0 0 0.08 7.59 0.212

C3-6060 0.06 7.40 0.105 0 0 0.05 7.56 0.243

C3-7060 0.06 7.36 0.177 0 0 0.10 7.57 0.389

C3-8060 0.08 7.23 0.130 0 0 0.05 7.52 0.337

S3
13/11/2023 & 

20/11/2023

參考標準: 澳門特別行政區政府環境保護局選擇和設置直飲式水機的指引
渾濁度: ≤ 0.5NTU; 酸鹼值: 6.00-8.50; 微量金屬鉛: ≤ 0.01mg/L (10µg/L); 大腸菌群: 不能檢出; 埃希氏大腸桿菌: 不能檢出

飲水機水質測試結果

地點/ 大樓 位置 採樣日期

結果

冷水 熱水



需氧菌落計數 

(cfu/ml) 

大腸菌群 

(mpn/100ml) 

埃希氏大腸桿菌 

(mpn/100ml) 

心茶 (S8) (散裝食用冰) 20/11/2023 67 沒有檢出 沒有檢出

參考標準: 澳門特別行政區政府市政署食品安全廳即食食品微生物含量指引
包裝食用冰: 需氧菌落計數: <500 cfu/ml; 大腸菌群: 在100毫升樣本中沒有檢出; 埃希氏大腸桿菌: 在100毫升樣本中沒有檢出                          

散裝食用冰: 需氧菌落計數: <1,000 cfu/ml; 大腸菌群: <100 cfu/100ml; 埃希氏大腸桿菌: 在100毫升樣本中沒有檢出

冰粒水質測試結果 

位置 採樣日期

結果


